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PANTALLA PRINCIPAL
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DATOS TITULAR

{#® Informacia de la Instal-lacid

 TITULAR

Ham

DNI | Via |

Adreca |
Mum I Pis I Porta |
| Localitat |

Poblacid |
Provincial
Copiar dades del TITULAR al EMPLACAMENT
~ EMPLACAMENT
Via ICarrer ;l
Adreca |

Mum. I Pis | Porta |
CP | Localitat i

Poblacia |

Provincia I

Planol d'emplacament Meteja |

~TECNIC TITULAT COMPETENT

Norn |

Col-legi |

Nimero |

— ACTIVITAT PRINCIPAL o Us

I Bateria Comptadors ;‘

Acceptar Cancellar

«‘x

Seleccionar un cliente del
desplegable. Rellenar los
datos del técnico en su caso
y seleccionar la actividad
principal

0 USo




CARGA TOTAL DE LA LGA

CARREGA TOTAL DE LA LINIA D'ENLLAC(LGA)
Parkings . i (max. 2)
Locals comercials 0 (max. 4)
Locals industrials 0 (max 4)
Vivendes 0 (max. 40)
Serveis Comuns 0 (max. 4)
Caracteristiques de I'Edifici
Acceptar ‘ Cancel'lar

Dimensionar segun convenga, indicando el numero de cada tipo de contador.




CREAR LGA

¢p Model LGA - ESQUEMA

e N Empezando por la
CGP, iremos

rellenando el resto
de pantallas hasta
llegar al ultimo

EEEEEEEEEEEEEEEEEE
dependiendo de la
cantidad indicada
en el dimensionado
de la carga total de

Ed Top Cable la LGA

Para terminar
o AGIT - hacer click en
aplicacions i serveis técnics CARREGA - Finalitzar

Ell B2 Bl EXN Bl I}l E3 EN EB BN EE F2 B Bl B3 BN B EN




DATOS CGP

Seleccionar los
desplegables las
opciones necesarias.
Marcar la Tension
principal.

—

\

{9 Dades CGP o C/C de sequretat

Ly

In. Base: I|

In. Cartutx: |

Tipus: I

~Tensid Principal
" 400 f 230

" 230 Trifasic

230

Poténcia a Contractar
Recomanada (kW)

|

Acceptar

—
X

Cancel-lar




DATOS IGM

{p Dades IGM
IGM In.: -

160

_ —;&50
v

320
Acceptar Cancel"lar

Seleccionar el IGM del desplegable.




PUESTA A TIERRA

tp Dades de Linia d'Enllag

Tipus (TERRA) |

Linia d'Enllac (TERRA) j

Valor de la Medicid

MNiam. de Electrodes

X

Cancel*lar

v

Acceptar

Definir el Tipo y el valor del Tierra, escribir el Valor de la Medicién y
el Numero de Electrodos.




CONCENTRACION
DE CONTADORES

{# Concentracid de Comptadors

& ‘Comptadors Centralitzats <= 0,5 %

" Comptadors en Varis Punts <=1 %

Total centralitzacions: ] 1

= Ubicat en local ‘

" Ubicat en armari

«‘x

Acceptar Cancel'lar

Marcar una de las opciones segun como los contadores estén concentrados y

su ubicacion.




CONTADORES

Tipus Comptador X

" Serveis Comuns |

" Parking

" Local Comercial

" Local Industrial

......................

Una vez haces clic en uno de los contadores del entorno de
trabajo se tiene que marcar el tipo de contador que
quieres anadir y hacer clic en Cerrar.
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SERVICIOS COMUNES

L@ Serveis Comuns

Descripcit_’ri Longitud ] Encastat mm. I
Wats I Moment KW ]—‘ Sense Encastat mm.l
Tensio I ;I C.Parcial % ] Con. Enterrat m. |
Tipus I :_!Tipug Cable | =] Con. MNeutre mm ]
Ampers | Tensio [ 1000 ~| con. Protec. mm ]
IGA I ;‘ Sense Tub Jﬁ

Seccid I j Aillam. Instal 1 300 j

X

Cancellar

Top Cable Acce";tar

Rellenar todos los campos en blanco, los campos en amarillo
los calcula automaticamente el programa y luego hacer clic en
Acceptar.
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PARKING

L@ Parkings

Descripcid I IGA I ;J Sense Tub I j
m2 I Seccid | :J Aillam. Instal | 500 j
V.Forgada | L’ Longitud I Encastat mm. i
Tensid Linia I :J Moment KW I Sense Encastat mm. !
Tipus I _'.i C.Parcial % | Con. Enterrat m. |
w [ Total I Tipus Cable | _~| Con. Neutre mm |
Ampers I Tensid Neminal ! 1000 j Con. Protec. mm |

X

Cancel*lar

Top Cable A

Rellenar todos los campos en blanco, los campos en amarillo
los calcula automaticamente el programa y luego hacer clic en
Acceptar.
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LOCAL COMERCIAL

¥ Locals Comercials

Sense Tub

Descripcid | IGA

m2 | Seccid
Longitud

Tensid | "’I

Moment EVY

Tipes | :] C.Parcial % Con. Enterrat m.
W / Total | Tipus Cable | _~| Con. Neutre mm
Ampers I Tensid Mominal ] 1000 j Con. Protec. mm

] Top Cable v

Acceptar
Rellenar todos los campos en blanco, los campos en amarillo
los calcula automaticamente el programa y luego hacer clic en
Acceptar.

Lol

Aillam. Instal 500

Encastat mm.

Sense Encastat mm.

T

X

Cancel'lar
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LOCAL INDUSTRIAL

¥ Local Industrial = O
Descripcis | IGA | ~|  SenseTub | -]
o | Secci6 | ~|  Aillam. Instal 500 -]

Longitud ! Encastat mm. I
Tensid Linia ! L!
Moment EVW I Sense Encastat mm. |
L I LI C.Parcial % I Con. Enterrat m. I
W [/ Total | Tipus Cable | =l con. Neutre mm I—
Ampers | Tensié Nominal | 1000 v! Con. Protec. mm I

X

Cancel'lar

v

Acceptar

Top Cable

Rellenar todos los campos en blanco, los campos en amarillo
los calcula automaticamente el programa y luego hacer clic en
Acceptar.




VIVIENDAS

{9 Vivendes

Descripcid | Ampers | 0 Aillam. Instal | 500 ;1
Tensi6 Linia | | Longitud i Encastat mm. l
Tipus | _v] Moment KW | 0 Sense Encastat mm. I
IGA | _:! C.Parcial % I 0 Con. Enterrat m. i
Seccid I _:I Tipus Cable | _=| Con. Neutre mm | 0
KW [ Vivenda | Tensid Nominal IlDDEI ;} Con. Protec. mm I 0
W [ Total l 0 Sense Tub ! ;! Comentari !
- Top Cabl X
ok ﬂcce\':tﬂr Cancel-lar

Rellenar todos los campos en blanco, los campos en
amarillo los calcula automaticamente el programa y luego
hacer clic en Acceptar.
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Una vez hemos rellenado
todos los contadores y
hemos hecho clic en
Finalitzar, sale esta pantalla
donde acabaremos de
rellenar la informacion
necesaria para nuestro
certificado. Indicaremos la
seccion, longitud, etc. Al
terminar haremos clic en
Acceptar.
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CARGA TOTAL DEL EDIFICIO

{# Carrega Total de I'Edifici

Data | 15/05/2020
Potencia ] 3,45
Intensitat ] 5,86
Seccid ] _"_j
Longitud ] 0
Moment ]
Caiguda ] 0
Parcial/Total
Diametre Tub ] 73
~Tipus Cable- 1
(O eill Al
Tensié Nom.Ailla. | 1000
 Sense Tub Protector -
+ gj " Mo

Encastat mm. ]
Sense Encas. mm. 1
Con. Enterrat prof.m ]
Aillament Instal. 1 500
Conduc. Neutre ] 0
Conducte Protec. ] 25
~Tipus d'Instal*lacid -

* Nova

" Reforma n@ l

Acceptar Cancel"lar ‘




OTROS DATOS

{8 Altres Dades

NUM.REFERENCIA TRAMESA TELEMATICA

Projecte o MTD

Direccid d'obra

OBSERYACIONS

Memdria Descriptiva

Certificat

HNim. Peticio Subministrament

DOCUMENTACIO ANNEXA

[~ Planal/Croquis d'emplagarent [~ Planal/Croquis de planta [~ Eszquemna unifilar instal. lacid interior
[~ Esquema unifilar bateria comptadars [~ Eszquema unifilar habitatge ipus [ Justificant de poténcia inicial contractada
GRUP DE TRAMITACIO: ¢ 2 P:100kw v ¥

3 Pe=100kW Acceptar Cancel'lar

A continuacion nos pedira otra serie de datos relativos a nuestro proyecto como son
el Numero de Referencia del Envio Telematico, las observaciones tanto de la
Memoria Descriptiva como del Certificado, el Numero de Peticion de Suministro, la
documentacién anexa y el Grupo de Tramitacion .
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DATOS DE LA SOLICITUD

Finalmente nos pedira
los datos del Formulario
de Solicitud

Al terminar hacemos
click en Finalizar para
guardar el proyecto. Una
vez guardado, ya se
puede imprimir.

L9 Dades de la Sollicitud

DADES CONTACTE DEL TITULAR

Tel&fons: ] Faw: ] E-mail:l
PERSONA QUE SUBSCRIU i CONCEPTE EN QUE ACTUA
Nom:  [AGIT 2004 S.L. NIF: |o0ooooooA
" Rep tant ditat per ipk pabli

Data d'escriptura; ] Mo, protacol: ]

Motari: ]
" Gestoria ]

& Altres interessats ]WSTAL-LADOR AUTORITZAT
AVISOS DE NOTIFICACIONS PENDENTS

" Mabil: " Adrecga electronica:
NOTIFICACIONS PER CORREU

" Sense avis

" Domicili gestoria: ¢~ Domicili titular:  Altre domicili

Mom: ] MIF/CIF: ]

Diomicili | CP: 1
Localitat: l Poblaci61 Provincia:

DADES ADDICIONALS | OBSERVACIONS

OBJECTE
i+ Inici de tramitacié d'expedient
PIUCBdimBnt]I.NSTAL‘LACIONS DE BALXA TENSIO.GENERAL Codi ] 001 Duantitat:r_f
Procediment:] Codi: ] Quartitat: r—
Procediment:] Codi: ] Guantitat: r—
~ Correccid d'anomalies o aportacid doc tacio compl itaria d'expedient amb nid o ]—
" Altres [correccid d'errades d'expedient tancat. renincia a l'expedient. al-legacions_etc. ]
MNiim. expedient: ] 1 atiur:
PERSOMNA AUTORITZADA
arm: ] MIF:

\

Finalitzar

X

Cancel'lar
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