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DADES TITULAR

{#® Informacia de la Instal-lacid

e = Seleccionar un client

onr | via | del desplegable. Omplir les
Adrega | dades del técnic si s’escau |
MNum Pis Porta 1 ’ "7 1 1
- I_I - : | se!ecmonar I'activitat principal
Poblacic O us.

I
Provincial

Copiar dades del TITULAR al EMPLACAMENT

—EMPLACAMENT
Via ICarrer ;l
Adreca |

Mum. I Pis | Porta |
CP | Localitat i

Poblacia |

Provincia I

Planol d'emplacament Meteja |

~TECNIC TITULAT COMPETENT

Norn |

Col-legi |

Nimero |

— ACTIVITAT PRIMCIPAL o US
I Bateria Comptadors ;‘

«‘x

Acceptar Cancellar




CARREGA TOTAL DE LA LGA

CARREGA TOTAL DE LA LINIA D'ENLLAC(LGA)
Parkings I i (max. 2)
Locals comercials I 0 (max. 4)
Locals industrials I 0 (max 4)
Vivendes I 0 (max. 40)
Serveis Comuns I 0 (max. 4)
Caracteristiques de I'Edifici
Acceptar ‘ Cancel*lar

Dimensionar segons convingui, indicant el nombre de cada tipus de comptador.




CREAR LGA

¢p Model LGA - ESQUEMA

e I B Comencant per
la CGP, anirem

omplint la resta
de pantalles
fins arribar a

I, V4 | "
comptador,

depenent de la
quantitat
indicada en el
dimensionat de
la carrega total
de la LGA. Per
acabar fer clic

. e — m en Finalitzar.

Ell B2 Bl EXN Bl I}l E3 EN EB BN EE F2 B Bl B3 BN B EN

aplicacions i serveis técnics CARREGA -




DADES CGP

{9 Dades CGP o C/C de sequretat

. In. Base: “ L]
Seleccionar dels T memse | =]
desplegables les opcions o

neceSSérleS ~Tensid Principal
Marcar la Tensi6 principal. —___ | a0z

" 230 Trifasic

230

Poténcia a Contractar I—_I
Recomanada (kW) &

Acceptar Cancel'lar




DADES IGM

{p Dades IGM

IGM In.: -
160
_ , I
Seleccionar I'lGM del desplegable. V4 320

Acceptar Cancel"lar




POSADA A TERRA

tp Dades de Linia d'Enllag

Tipus (TERRA) |

Linia d'Enllac (TERRA) j

Valor de la Medicid

MNiam. de Electrodes

X

Cancel*lar

v

Acceptar

Definir el Tipus i el valor del Terra, escriure el Valor de la Medicid i el
Numero de Electrodes.




CONCENTRACIO DE
COMPTADORS

{# Concentracid de Comptadors

& ‘Comptadors Centralitzats <= 0,5 %

" Comptadors en Varis Punts <=1 %

Total centralitzacions: ] 1

= Ubicat en local ‘

" Ubicat en armari

«‘x

Acceptar Cancel'lar

Marcar una de les opcions segons com els comptadors estiguin concentrats i
la seva ubicacio.




COMPTADORS

Tipus Comptador X

" Serveis Comuns |

" Parking

" Local Comercial

" Local Industrial

......................

Un cop fas clic en un dels comptadors de I'entorn de treball s’ha de
marcar el tipus de comptador que vols afegir i fer clic en Tancar.
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SERVEIS COMUNS

L@ Serveis Comuns

Descripcit_’ri Longitud ] Encastat mm. I
Wats I Moment KW ]—‘ Sense Encastat mm.l
Tensio I ;I C.Parcial % 1 Con. Enterrat m. |
Tipus I :_!-ripug Cable | =] Con. MNeutre mm i
Ampers | Tensio [ 1000 ~| con. Protec. mm ]
IGA I ;‘ Sense Tub Jﬁ

Seccid I j Aillam. Instal 1 300 j

X

Cancellar

Top Cable Acce";tar

Omplir tots els camps en blanc, els camps en groc els calcula
automaticament el programa i a continuacio fer clic en Accepfar.
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PARKING

L@ Parkings

Descripcid I IGA I ;J Sense Tub I j
m2 I Seccid | :J Aillam. Instal | 500 j
V.Forgada | L’ Longitud I Encastat mm. i
Tensid Linia I :J Moment KW I Sense Encastat mm. !
Tipus I _'.i C.Parcial % | Con. Enterrat m. |
w [ Total I Tipus Cable | _~| Con. Neutre mm |
Ampers I Tensid Neminal ! 1000 j Con. Protec. mm |

X

Cancel*lar

Top Cable A

Omplir tots els camps en blanc, els camps en groc els calcula
automaticament el programa i a continuacio fer clic en Accepfar.
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LOCAL COMERCIAL

¥ Locals Comercials

Sense Tub

Descripcid | IGA

m2 | Seccid
Longitud

Tensid | "’I

Moment EVY

Tipes | :] C.Parcial % Con. Enterrat m.
W / Total | Tipus Cable | _~| Con. Neutre mm
Ampers I Tensid Mominal ] 1000 j Con. Protec. mm

] Top Cable v

Acceptar
Omplir tots els camps en blanc, els camps en groc els calcula
automaticament el programa i a continuacio fer clic en Accepfar.

Lol

Aillam. Instal 500

Encastat mm.

Sense Encastat mm.

T

X

Cancel'lar
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LOCAL INDUSTRIAL

¥ Local Industrial = O
Descripcis | IGA | ~|  SenseTub | -]
o | Secci6 | ~|  Aillam. Instal 500 -]

Longitud ! Encastat mm. I
Tensid Linia ! L!
Moment EVW I Sense Encastat mm. |
L I LI C.Parcial % I Con. Enterrat m. I
W [/ Total | Tipus Cable | =l con. Neutre mm I—
Ampers | Tensié Nominal | 1000 v! Con. Protec. mm I

X

Cancel'lar

v

Acceptar

Top Cable

Omplir tots els camps en blanc, els camps en groc els calcula
automaticament el programa i a continuacio fer clic en Accepfar.




VIVENDES

{9 Vivendes

Descripcid | Ampers | 0 Aillam. Instal | 500 ;1
Tensi6 Linia | | Longitud i Encastat mm. l
Tipus | _v] Moment KW | 0 Sense Encastat mm. I
IGA | _:! C.Parcial % I 0 Con. Enterrat m. i
Seccid I _:I Tipus Cable | _=| Con. Neutre mm | 0
KW [ Vivenda | Tensid Nominal IlDDEI ;} Con. Protec. mm I 0
W [ Total l 0 Sense Tub ! ;! Comentari !
- Top Cabl X
ok ﬂcce\':tﬂr Cancel-lar

Omplir tots els camps en blanc, els camps en groc els calcula
automaticament el programa i a continuacio fer clic en Accepfar.
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CARREGA TOTAL DE L’EDIFICI

{# Carrega Total de I'Edifici

Una vegada hem omplert tots oete |_diibion
els comptadors i hem fet clic i | s
en Finalitzar, surt aquesta fntensitat | il
pantalla on acabarem d omplir Seccid ] -
la informaci6 necessaria per el SR | 0
nostre certificat. Indicarem la Momen! ]
seccio, longitud, etc. En acabar parcial/Tots | 0
farem clic en Acceptar. Diametre Tub ] 75

~Tipus Cable- 1

| E
U Al
Tensié Nom.Ailla. | 1000
 Sense Tub Protector -
&+ i " No

Encastat mm. ]

Sense Encas. mm. ]

Con. Enterrat prof.m ]

Aillament Instal. 1 500

Conduc. Neutre ] 0

Conducte Protec. ] 75

~Tipus d'Instal*lacid -

* Nova
" Reforma n® l
v X
Acceptar Cancel"lar
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ALTRES DADES

{8 Altres Dades

NUM.REFERENCIA TRAMESA TELEMATICA

Projecte o MTD

Direccid d'obra

OBSERYACIONS

Memdria Descriptiva

Certificat

HNim. Peticio Subministrament

DOCUMENTACIO ANNEXA

[~ Planal/Croquis d'emplagarent [~ Planal/Croquis de planta [~ Eszquemna unifilar instal. lacid interior
[~ Esquema unifilar bateria comptadars [~ Eszquema unifilar habitatge ipus [ Justificant de poténcia inicial contractada
GRUP DE TRAMITACIO: ¢ 2 P:100kw v ¥

3 Pe=100kW Acceptar Cancel'lar

A continuacio ens demanara una altra serie de dades relatives al nostre projecte
com son el Numero de Referencia de la Tramesa Telematica, les observacions tant
de la Memoria Descriptiva com del Certificat, el Numero de Peticié de Subministrament,
la documentacio anexa i el Grup de Tramitacio.
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DADES DE LA SOL:-LICITUD

Finalment ens demanara ST
IeS dades del FormU|ari DADES CONTACTE DEL TITULAR .
de SOl - I iCitUd Izi;fc;l;:NIA QUE SUBSCRIU i !ZZEIN[ZEPTE EN QUE ;EgT]UA E-mall:l

Nom:  [AGIT 2004 S.L. NIF: |o0ooooooA

En acabar fem clic en o e

p

Data d'escriptura; ] Mo, protacol: ]

Finalitzar per tal de desar -
el projecte. Un cop C Gesia |

& Altres interessats ]WSTAL-LADOR AUTORITZAT

desat, Ja es pot |mpr|m|r AVISOS DE NDTIFICACIDNS PENDENTS

" Mabil: " Adrecga electronica: " Sense avis

MOTIFICACIONS PER CORREU
" Domicili gestoria: ¢~ Domicili titular:  Altre domicili
Nom | NIF/CIF: |

Diomicili | CP: 1
Localitat: l Poblaci61 Provincia:

OBJECTE
i+ Inici de tramitacié d'expedient
PIUCBdimBnt]I.NSTAL‘LACIONS DE BALXA TENSIO.GENERAL Codi ] 001 Quantitat: 1

Procediment: ] Codi: ] Quartitat: r—
Procediment: ] Codi: ] Guantitat: r—

~ Correccid d'anomalies o aportacid doc tacio compl itaria d'expedient amb nid o
" Altres [correccid d'errades d'expedient tancat. renincia a l'expedient. al-legacions_etc. ]

MNiim. expedient: ] 1 atiur:
PERSOMNA AUTORITZADA
arm: ] MIF:
DADES ADDICIOMALS | OBSERVACIONS

‘x

Finalitzar Cancel'lar
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