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DATOS TITULAR

{p Dades Titular i Emplacament
TITULAR

Norm Seleccionar un

Via e desplegable

Adreca

Num, Pis |_ Porta ]_
CP Provincia |

Poblacic

Copiar dades del TITULAR al EMPLACAMENT ‘

EMPLACAMENT DE LA INSTAL"LACIO

Via Carrer hd
Adreca
Num. [ Pis [ Pota[
CP " Provindia |
Poblacio
< Plano de emplazamiento
Planol d'emplagament Neteja

v X

Acceptar Cancel*lar




CARGA TOTAL DE LA LGA

{p LGA

CARREGA TOTAL DE LA LINIA D'ENLLAC (LGA)

Parkings I b (max. 2)
Locals comercials i 0 (max 4)
Locals industrials i 0 (max 4)
Vivendes i 0 (max. 40)
Serveis Comuns i 0 (max. 4)

Caracteristiques de I'Edifici

Observacions

Acceptar Cancel*lar

Dimensionar segun convenga, indicando el numero de cada tipo de contador.




CREAR LGA

t# Model LGA - ESQUEMA

[ 1 [ 2 [ 3 8 4 B s [N s [ 7 W 8 [N o |8 10 [ 11 [ 12 i 13 [ 14 [N 15 [§ 16 |8 17 [N 18 |

FOSADA A TERRA

OAGIT

aplicacions i serveis técnics

|t | e |
Finalitzar

Empezando por la CGP, iremos rellenando el resto de pantallas
hasta llegar al ultimo contador, dependiendo de la cantidad indicada
en el dimensionado de la carga total de la LGA. Para terminar hacer

clic en Finalitzar.




DATOS CGP

{p Dades CGP

CGP. In. Base: R

. CGP. In. Cartuix: !
Seleccionar los desplegables las

opciones necesarias. Marcar Ie/tGF’- Esquema: =
Tensién Principal.

-Tensio Principal

" 230/ 400
" 230 Trifasic
230

X

Cancel-lar

v

Acceptar




DATOS IGM

L¢ Dades IGM

_ IGM In.:
Seleccionar el IGM del desplegable.//’

Acceptar

160
230
320

Cancel*lar




PUESTA A TIERRA

{# Dades de Linia d'Enllag

Linia d'Enllac (TERRA)

|«

Seleccionar el valor del Tierray Valor de la Medicio |

escribir el Valor de la Medicion.

Acceptar Cancel'lar




CONCENTRACION
DE CONTADORES

{p Concentracié de Comptadors

" Comptadors en Varis Punts <=1 %

v X

Acceptar Cancel-lar

Marcar una de las opciones segun estén los contadores concentrados.




CONTADORES

Tipus Comptador X

" Serveis Comuns

" Parking

" Local Comercial

" Local Industrial

Una vez hace clic en uno de los contadores del entorno de
trabajo debe marcar el tipo de contador que quiere anadir y
hacer clic en Cerrar.
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SERVICIOS COMUNES

{# Serveis Comuns

Descripcid Seccid _"’J Aillam. Instal 500 ;i
Wats Longitud Encastat mm.

Tensid ;; Moment KW Sense Encastat mm.

Tipus _"’_i C.Parcial % Con. Enterrat m.

Ampers Tipus Cable | _-| Con. Neutre mm

Fusible j Tensio 1000 st Con. Protec. mm

IGA v| Sense Tub v

X

Cancel'lar

v

Acceptar

Rellenar todos los campos en blanco, los campos en amarillo los
calcula automaticamente el programa y luego hacer clic en
Acceptar.
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PARKING

L@ Parkings

Descripcid IGA hd Aillam. Instal 500 _"J
m2 Seccid ~|  Encastat mm.

V.Forcada = Longitud Sense Encastat mm.

e L > Moment KW Con. Enterrat m.

Tipus ~| CParcial % Con. Neutre mm

W / Total Tipus Cable | =l con. Protec. mm

Ampers Tensid Nominal 1000 _-rJ

Fusible j Sense Tub _"J
X

Cancel-lar

v

Acceptar

Rellenar todos los campos en blanco, los campos en amairillo los
calcula automaticamente el programa y luego hacer clic en Acceptar.
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LOCAL COMERCIAL

L{P Locals Comercials

Descripcio IGA ;I Sense Tub
m2 Seccid j Aillam. Instal 500 hd
Tensid ~| Longitud Encastat mm.
Tipus >| Moment KW Sense Encastat mm.
W / Total C.Parcial % Con. Enterrat m.
Ampers Tipus Cable | | Con. Meutre mm
Fusible ;l Tensid Nominal ] 1000 _:! Con. Protec. mm
fop Cable g4 X
AHILEHSTS Acceptar Cancel-lar

Rellenar todos los campos en blanco, los campos en amairillo los
calcula automaticamente el programa y luego hacer clic en Acceptar.
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LOCAL INDUSTRIAL

t# Local Industrial
Descripcid

m2

Tensio Linia
Tipus

W [ Total

Ampers

Ampers

=

IGA

Seccio

_'J Longitud
=

Moment KW

C.Parcial %

Ledled

Sense Tub

Aillam. Instal

Encastat mm.

Sense Encastat mm.

Con. Enterrat m.

Tipus Cable |

:_I Tensio Nominal

1000

| Top Cable

£

= | Con. Neutre mm

Con. Protec. mm

v

Acceptar

200

X

Cancel'lar

Rellenar todos los campos en blanco, los campos en amairillo los
calcula automaticamente el programa y luego hacer clic en Acceptar.




L9 Vivendes

VIVIENDAS

Descripcio

Tensid Linia

Tipus

RAIK

IGA

Seccio

LefLs

KW / Vivenda

W [/ Total

Ampers

[ades

A T
iL
1

Arteriors

Fusible

;‘ Encastat mm.

Longitud

Sense Encastat mm.

Moment KW

Con. Enterrat m.

C.Parcial %

Con. Meutre mm

Tipus Cable

Con. Protec. mm

Tensid Mominal 1000

Comentari

Sense Tub

Aillam. Instal 500

Ledlad e L

X

Cancel*lar

v

Acceptar

Rellenar todos los campos en blanco, los campos en amarillo
los calcula automaticamente el programa y continuar y hacer

clic en Acceptar.
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Una vez hemos rellenado
todos los contadores y
hemos hecho clic en
Finalitzar, sale esta pantalla
donde acabaremos de
rellenar la informacién
necesaria para nuestro
certificado. Indicaremos la
seccion, longitud, etc.

Al terminar hacemos clic en
Acceptar y entonces nos
preguntara si queremos
guardar el certificado. Una
vez guardado, ya se puede
imprimir.
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CARGA TOTAL DEL EDIFICIO

{p Carrega Total de I'Edifici

Data | 13/05/2020
Potencia 10,6
Intensitat ] 18
Seccid 4Hx240+120TT  ~|
Longitud 10
Moment 106
Caiguda
0,0049
Parcial/Total
Diametre Tub e
~Tipus Cable
TOXFREE ZH RZ1-K AS :_]
* CU (Al
Tensié Nom.Ailla. | 1000
—Sense Tub Protector-
" 5 &+ No
Encastat mm. 0
Sense Encas. mm. o
Con. Enterrat prof.m III|
Aillament Instal. 200
Conducte Neutre 240
Conducte Protec. 120
~Tipus d'Instal-lacid -
| Nova ¢ Ampliacid ¢ Reforma
Acceptar Cancel'lar ‘






